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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации 

«Расчет коротких замыканий в низковольтных установках переменного и 

постоянного тока для выбора электрооборудования и защит», 

 

Раздел(предмет) Обзор нормативно-технических документов и 

программного обеспечения по выбору электрооборудования и расчету токов КЗ 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Национальн

ые, 

межгосудар

ственные, 

международ

ные 

стандарты. 

Корпоратив

ные и 

межотрасле

вые НТЛ. 

Требования 

к проектной 

документац

ии. 

Функциональ

ные 

возможност

и и 

особенности 

зарубежных 

и 

отечествен

ных 

программ 

для расчета 

коротких 

замыканий и 

Обзор требований НТД в 

части расчета токов КЗ и 

выбора оборудования 

Нет 8 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

выбора 

электрообор

удования. 

Соответств

ие методов 

расчета 

коротких 

замыканий 

действующи

м 

стандартам

. 

Обеспечение 

качества 

электроэнер

гии и 

электромагн

итной 

совместимо

сти. 

 

Раздел(предмет) Автоматические выключателеи и плавкие 

предохранителеи 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Расчетная 

схема. 

Предшеству

ющие 

условия. 

Место 

короткого 

замыкания. 

Вид 

короткого 

замыкания. 

Продолжит

ельность 

короткого 

замыкания. 

Минимальны

й и 

максимальн

ый ток 

Составление схем 

замещения. Назначение 

расчетов токов КЗ 

Нет 10 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

короткого 

замыкания. 

Карта 

селективнос

ти. 

 

Раздел(предмет) Расчетные условия для проверки термической стойкости и 

невозгораемости кабелей 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Особенност

и 

национальны

х НТД. Учет 

принужденн

ой и 

свободной 

составляющ

их в токе 

короткого 

замыкания. 

Теплообмен 

с 

окружающе

й средой. 

Сравнение 

свойств 

изоляции. 

Особенности составления 

расчетных условий для 

проверки проводников 

Нет 10 

 

Раздел(предмет) Расчетные условия для проверки глубины и 

продолжительности провалов напряжения 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Причины 

провалов 

напряжения, 

перерывов 

электропит

ания, 

коммутацио

нных 

перенапряж

Провалы напряжения и 

методы обеспечения 

требований ЭМС с учетом 

токов КЗ и характеристик 

срабатывания защитных 

аппаратов 

Нет 10 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

ений. 

Требования 

по ЭМС и 

методы их 

обеспечения.

, 

 

Раздел(предмет) Аккумуляторы 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Электропри

емники 

СОПТ. Виды 

нагрузок. 

Графики 

нагрузки АБ. 

Расчет 

количество 

аккумулятор

ов в 

батарее. 

Предварите

льный 

расчет 

емкости АБ. 

Учет 

влияния 

старения, 

разряженно

го 

состояния и 

температур

ы на 

требуемую 

емкость АБ. 

Расчетные 

условия для 

выбора 

зарядных 

устройств. 

Методика 

выбора 

зарядных 

устройств. 

СОПТ электростанций и 

подстанций. 

Характеристики 

источников, методики 

выбора ЗУ и АБ 

Нет 8 



 

Раздел(предмет) Обзор способов обеспечения чувствительности, 

селективности, резервирования защитных аппаратов и ЭМС в низковольтных 

электроустановках 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Компоновка 

электрообор

удования. 

Источники 

основного и 

резервного 

электропит

ания..Трасси

ровка 

кабелей. 

Сечение и 

длина 

кабелей. 

Параметры 

отключающ

их 

защитных 

аппаратов. 

Варианты 

ближнего и 

дальнего 

резервирова

ния 

отключающ

их 

защитных 

аппаратов. 

Выносные 

защиты. 

Способы обеспечения 

чувствительности и 

селективности 

Нет 8 

 

Раздел(предмет) Обзор способов обеспечения термической стойкости и 

невозгораемости кабелей 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Количество 

уровней 

защиты от 

коротких 

замыканий. 

Ступень 

Обеспечение термической 

стойкости и 

невозгораемости 

проводников путем выбора 

защитных аппаратов 

Нет 8 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

селективнос

ти. 

Свойства 

электроизол

яции. 

Логическая 

селективнос

ть 

автоматиче

ских 

выключател

ей. Способы 

прокладки 

кабелей. 

Пожары в 

коллекторах

. 

 

Раздел(предмет) Обзор способов обеспечения ЭМС по глубине и 

продолжительности провалов напряжения 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Влияние 

электрическ

ой дуги на 

провалы 

напряжения 

и 

коммутацио

нные 

перенапряж

ения. 

Влияние 

индуктивнос

ти цепей 

электропит

ания. 

Сопоставле

ние 

автоматиче

ских 

выключател

ей и плавких 

предохрани

Обеспечение требований 

ЭМС за счет выбора 

защитных аппаратов 

Нет 8 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

телей. 
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