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Раздел(предмет) Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Системы 

электроснаб

жения 

городов и 

промышленн

ых 

предприяти

й 

Общая характеристика 

систем электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий, их общность и 

различия, социально-

экономический и 

экологический аспекты. 

Расчетные электрические 

нагрузки элементов систем 

электроснабжения. Понятие 

расчетной нагрузки. 

Методика формирования 

величины расчетной 

нагрузки. Вероятностно-

статистический метод как 

основа практических 

методик определения 

расчетной нагрузки 

элементов систем 

электроснабжения на 

различных ее уровнях. 

Общее и различия в 

практических методах 

определения расчетной 

нагрузки элементов систем 

электроснабжения городов и 

промышленных 

предприятий. Компенсация 

реактивной мощности. 

Нет 70 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Проблема компенсации 

реактивной мощности в 

системах электроснабжения. 

Экономические и 

технические характеристики 

различных видов 

компенсирующих 

устройств. Типы 

компенсации реактивной 

мощности.  Нагрузочная 

способность и выбор 

параметров основного 

электрооборудования. 

Экономические и 

технические критерии 

выбора параметров 

основного 

электрооборудования 

электрических сетей 

среднего и низшего 

напряжений. Учет категории 

надежности 

электроснабжения 

электроприемников и 

величин допускаемых 

систематических и 

послеаварийных перегрузок 

при выборе количества и 

мощности трансформаторов 

городских и цеховых 

подстанций. Влияние 

мощности устанавливаемых 

компенсирующих устройств 

на выбор мощности цеховых 

трансформаторных 

подстанций и параметров 

электрооборудования. 

Режим нейтрали в 

распределительных сетях. 

Типы схем, применяемые в 

системах электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий. Режимы 

работы и технико- 

экономические 

характеристики, 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

характеристики параметров 

режимов. Режимы нейтрали 

электроустановок в сетях 

среднего и низшего 

напряжений. Влияние 

режима нейтрали на 

характеристики качества 

электрической схемы. 

Комплексная 

характеристика 

электрических схем систем 

электроснабжения. 

Классификация схем по 

типам, характеристика и 

область применения схем 

каждого типа. Влияние 

категории надежности 

электроснабжения 

электроприемников и 

допустимых 

систематических и 

послеаварийных перегрузок 

оборудования на выбор 

схемы. Анализ параметров 

режимов и технико-

экономических 

характеристик различных 

схем. Конструктивное 

выполнение цеховых 

электрических сетей. Общее 

и различия в схемах 

городских и промышленных 

электрических сетей. 

Источники питания в 

системах электроснабжения. 

Глубокие вводы высших 

напряжений в городах и на 

промышленных 

предприятиях. Основные 

схемы глубоких вводов. 

Требования к 

конструктивному 

выполнению. 
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